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Nr postgpowania 73/2016 Twardogéra 2016-10-04

Do wszystkich Wykonawcow
zainteresowanych

udzialem w postepowaniu nr 73/2016

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Twardogoérze informuje, ze w prowadzonym
postepowaniu nr 73/2016 ws. udzielenia zaméwienia publicznego na: . Renowacje odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Waryhskiego w Twardogérze” wplynely pytania do Zapytania

ofertowego, udzielajac jednoczesnie ponizszych odpowiedzi:.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie $rednicy wewnetrznej jaka ma mie¢ kanalizacja po wykonaniu renowacji metodg
krakingu — w Panstwa przypadku proponowalibysmy zastosowanie rur z modutéw PE o wymiarach
DN315x19

OdpowiedZ na pytanie nr 1

Zamawiajacy informuje, iz minimalna $rednica zewngtrzna modutu, ktory nalezy uzy¢ do renowacji

wynosi 200 mm, grubos¢ scianki minimum 9,6 mm.

Pytanie nr 2

Jak nalezy rozumie¢ pkt. 3 ppkt. 4) zapytania, gdzie jest mowa ,,wypeknieniu przestrzeni pomiedzy
istniejacym a nowym kanalem materiatem mineralno-cementowym?” W trakcie krakingu kanat jest
kruszony i w to miejsce wciagana nowa rura nie ma wigc przestrzeni do zainiektowania. Czy moze
nalezy zastosowa¢ metode reliningu i wprowadzi¢ nowa rur¢ o mniejszej $rednicy, albo wystepujg
odcinki o istniejacej wiekszej $rednicy (jesli tak to ktore?)

OdpowiedzZ na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania metody relingu, renowacj¢ nalezy wykona¢ w technologii
KMR (krotkich modutéw rurowych). Istniejacy kanat o srednicy 300 mm przeznaczony do renowacji
posiada wiele uszkodzen w postaci brakujacych fragmentoéw rury oraz peknigé. Stan techniczny kanatu
jest tak zly, Ze grozi zawalem podczas jego czyszczenia, przed wykonaniem renowagcji. Zawat nastapil
juz na odcinku S5a — S6, na ktérym nalezy wykona¢ wykop punktowy. Zamawiajacy zaklada
wykonanie naprawy modutami minimum 200 mm, grubos¢ $cianki 9,6 mm (moduty burstlining), gdyz

nie ma gwarancji, ze kanat zostanie doktadnie wyczyszezony przed renowacja albo nie nastapi jego
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uszkodzenie - zarwanie podczas wykonywanych prac. Po  przeprowadzone] renowacji kanalu

modufami fi 200 mm, nalezy wykonaé wypehienie przestrzeni pomigdzy istniejacym kanatem,

zes%;ri u
AL
onika Strzelecka

a kanalem po renowacji.
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